
 

 

 15.11.2023מיום  675' ישיבה מס רשות החשמל,

לצריכה עצמית והעברת עודפים וולטאית -המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו תעריף -  שימוע

 המשלבים מתקני אגירה  םמשלים למתקניהתעריף ה עדכון מדרגות התעריף ותיקון –לרשת

 

 

 שלום רב,

 

 למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

 דברי הסבר לשימוע. 1

 תקציר השימוע. 2

 

  



 

 

 תקציר השימוע
בנוסף,  .עדכון מדרגות התעריף ותיקון התעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירההרשות מציעה 

וולטאיים  -כך שניתן יהיה לשלב במקום צרכנות מתקנים פוטו( 175ת מידה )אמתיקון אסדרת גגות מוצע 

 . ' בנחלה, כהגדרתן באמת המידהבחלקות אמ"ר  1000 עד  על הקרקע בגודל של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 15.11.2023מיום  675' ישיבה מס רשות החשמל,

שימוע  - תעריף המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים 

 לרשת – עדכון מדרגות התעריף ותיקון התעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירה 

 

 מבקשת בזאת רשות החשמל )להלן:ועל פי כל דין,  1996 –בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 

 :כדלקמן לתיקונים "( את התייחסות הציבורהרשות"

 

 בנוסח המצורף בנספח א' להצעת החלטה זו. 175אמת מידה תיקון  (1

 בנוסח המצורף בנספח ב' להצעת החלטה זו.  6.7-5תיקון לוח תעריף מס'   (2

 .תחילת התיקונים עם פרסומם ברשומות, בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות –תחילה   (3

יום התחילה, התיקונים בלוח יחולו רק על בקשות שיוגשו לאחר  175התיקונים באמת מידה   - תחולה (4

המתקנים התעריף לעניין עדכון מדרגות התעריף יחולו גם על בקשות שהוגשו טרם יום התחילה אך 

משלים למתקני ייצור הלרשת ביום התחילה. התיקון בלוח התעריף לעניין עדכון התעריף  סונכרנוטרם 

ודפים לרשת, המשלבים מתקני וולטאית לצריכה עצמית והעברת ע-חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו

 .(4)ח()176אגירה, יחול גם על מתקנים קיימים שעומדים בסעיף התחולה הקבוע באמת מידה 

 

 :ביאורים

  עדכון מדרגות התעריף באסדרת דו שימוש

וולטאית לצריכה עצמית והעברת -מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטובאסדרה ל התעריף הנוכחי .1

"( נקבע האסדרה)להלן: " 6.7-5ובלוח תעריף  175-176הקבועה באמות מידה  עודפים לרשת

קילוואט  15-קילוואט ל 15התעריף משקלל את התעריף עד  .13.12.2023מיום  62002בהחלטה 

, את התעריף (אג' 41)קילוואט הבאים  85-לקילוואט  100, את התעריף של עד (אג' 48) הראשונים

ותי האחרון ואת התעריף של ההליך התחר (אג' 24.5)קילוואט הבאים  200-קילוואט ל 300של עד 

 18.91קילוואט ) 630וללא הצמדה על יתרת ההספק אשר לא יעלה על  4%של למתקני גגות, בתוספת 

 אג'(.

ואת אופן  הרשות בחנה את נתוני רישום הבקשות לחיבור המתקנים באסדרה וניתחה את הנתונים .2

בהספק בקשות החיבור הן למתקנים עולה כי מרבית  ניתוח זה. מטקילווא התפלגות המתקנים לפי

בחנה הרשות . כמו כן קילוואט 630על אף שניתן להקים מתקנים בהספק של עד  קילוואט 200של עד 

אינו מתמרץ  נראה כי התעריף השוליבאסדרה ו מתקני הייצור בהקמת העלויות השוליות את

 .קילוואט 200מ רמספיק הקמת מתקנים גדולים יות

כך  לשתי מדרגות התעריף האחרונות,באסדרה את התעריפים  לעדכןהרשות  מציעה ,לפיכך .3

 300בין למדרגה והתעריף לקוט"ש  אג' 34.37יעמוד על  קילוואט 300-ל 100בין למדרגה שהתעריף 

 .אג' לקוט"ש 28.44קילוואט יעמוד על  630-ל



 

 

מדרגות אלו נקבעו בהתאם לבחינת עלויות הקמת המתקנים בשוק, ובפרט בחינת היתרון לגודל  .4

 בהקמת מיתקנים, וכן בהתאם לבחינה של עלויות אלו בציטוטי בלומברג. 

הרשות סבורה כי עדכון התעריפים יאפשר מיצוי גגות גדולים והקמת מתקנים גדולים יותר על גגות  .5

, שכן ככל שהמתיתקן גדול יותר העלות המשוקללת וט"ש תופחתאלו, כך שהעלות הכוללת לק

 . לקוט"ש נמוכה יותר

 

 וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-עדכון התעריף המשלים למתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו

תעריף משלים למתקני ייצור חשמל מבוזר קבעה הרשות , 3.4.2023מיום  65304' החלטה מסב .6

לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, המשלבים מתקני אגירה ללא  וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

יהיה זכאי היצרן לתעריף משלים שיחושב וישולם ליצרן באופן  ,זו . בהתאם להחלטהמונה נפרד

תעריף רכיב הייצור התעו"זי בהפחתה של חמישה אחוזים למתקנים עד  , אםשנתי. בשעה נתונה

היה גבוה יותר מתעריף   וואט-קילו 300-תקנים הגדולים מוואט וחמישה עשר אחוזים למ-קילו 300

 האסדרה, יקבל היצרן תוספת תשלום בסך הפער שבין התעריף המופחת לבין תעריף האסדרה.

מגלם והוא  ,מופחתהרכיב הייצור התעו"זי מבוסס על הנוכחי, טרם התיקון,  התעריף המשלים .7

בגובה תעריף הפסגה, דבר שמקשה על מימון  עות הפסגה וכןשעתידיים בכמות  יםסיכונים לשינוי

  המשלבים אגירה. וולטאיים-פוטו מתקנים

 80.43שיעמוד על  מציעה הרשות לקבוע תעריף קבוע לאנרגיה המוזרמת בשעות הפסגה ,לאור זאת .8

 קילוואט. 300-630אג' למתקנים בין  71.97-קילוואט ו 300למתקן בהספק של עד  אג' לקוט"ש

 למתקנים עד  5% בשיעור עם מקדמי הפחתה נמוך-תחעל תעריפי תעו"ז מהתעריף המוצע מבוסס 

התועלות של האנרגיה המוזרמת ומשקלל את קילוואט  300-630בין למתקנים  15% בשיעורו 300

 לרשת בשעות הפסגה הן במקטע הייצור והן במקטע הרשת. 

 

 

 בנחלה במסגרת האסדרהמתן אפשרות להקמת מתקנים קרקעיים בחלקה א' 

למתקנים  עסקהאת האפשרות לעריכת  הסדירה רשות מקרקעי ישראל 12.6.2023בישיבתה מיום  .9

היא החלקה שבה ' חלקה א מ"ר.  1000בשטח של עדבנחלה בחלקה א'  םייקרקע  וולטאיים-פוטו

הפרט היא למעשה החלק הקנייני של ו נמצאים מבני המגורים ומבני המשק בתחום נחלה חקלאית

בחלקה א' ישנו מקום צרכנות קיים והקמת  .לבעל הנחלה רשות מקרקעי ישראלעצמו בחכירה בין 

 מתקנים במסגרת האסדרה תוכל לחסוך עלויות הקמת רשת למקום הצרכנות. 

עמידה ביעדי ההמשלה באנרגיות המתחדשת, לצורך  ןוחשיבותהאסדרה בהתחשב בתועלות של  .10

המוקמים  "רמ 1000בגודל של עד מתקנים  כך שתחול גם עלאת האסדרה  הרחיבהרשות מציעה ל

באזור  הן בעלות פוטנציאל רב להקמת מתקנים כאמור. חלקות אלו ' בנחלהבחלקות אעל קרקע 

  .מרכז הארץ, ללא צורך בהקמת רשת חדשה



 

 

 630יובהר כי על כל חלקה א' ניתן להקים מתקנים באסדרה בהיקף שלא יעלה במצטבר על  .11

 קילוואט.

הרשות מבקשת התייחסות הציבור לעניין קיומן של תועלות דומות גם בקרקעות שאינן חלקות א'  .12

 בנחלה.

 

 תחולהתחילה ו

 התיקונים ייכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות. .13

 גם על קרקע בחלקה א' בנחלה במסגרת האסדרהתחולת התיקון בעניין האפשרות להקים מיתקן  .14

התיקונים בלוח התעריף כניסת אמת המידה המתוקנת לתוקף. יחול רק על בקשות שיוגשו לאחר 

אך  לפני כניסת התיקון לתוקף,לעניין עדכון מדרגות התעריף יחולו גם על בקשות שהוגשו  6.7-5

לעניין  6.7-5התיקון בלוח התעריף נכון למועד כניסת התיקון לתוקף.  לרשת סונכרנו המתקנים טרם

המשלבים מתקני אגירה, יחול גם על מתקנים וולטאיים -פוטועדכון התעריף משלים למתקני ייצור 

על מתקנים שהוגשה  –היינו , (4)ח()176קיימים שעומדים בסעיף התחולה הקבוע באמת מידה 

ולא ( 2018בינואר  1)ח "ד בטבת התשע"החל מיום י 175-176 הבקשה לשילובם לפי אמות מיד

 לכן בקשה לשלבם לפי סימן אחר או לפי אמות מידה אלו בנוסחם ערב תחילת תוקפםהוגשה קודם 

()תיקון( לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני, אמות מידה לרמה(של כללי משק החשמל 

 .2018-התשע"ח

 

 הארכת תוקף האסדרה

. 31.12.2025פרסמה הרשות שימוע לעניין הארכת תוקף האסדרה בשנתיים, עד ליום  3.4.2023ביום  .15

הצעת עניינן במקביל לקבלת החלטה ב הארכת תוקף האסדרהבכוונת הרשות לקבל החלטה בעניין 

 החלטה זו.

 

 


